
3

TDA

Proyección pisos 22 al 25

Terraza piso 26

Oficina
2602

Oficina
2601

Oficina
2603

Planta original PE 659/93 RF 246/94

Planta situación actual

Planta original POM 491/2005

IV. PLANIMETRIA INMUEBLE

TDA

Proyección pisos 22 al 25

Terraza piso 26

Sala 3
29,13 m2

Sala 4
17,96 m2

Sala 5
34,10 m2

Sala 6
14,34 m2

Sala 7
14,12 m2

Sala 8
13,74 m2

Sala 9
13,67 m2

Sala 10
11,23 m2

Sala 11
15,05

Sala 12
7,53 m2

Acceso
kitchenette
19,36 m2

K

Baño
1

Sala 13
15,64 m2

Sala 14
5,92 m2

Sala 15
5,43 m2

Hall
Sala 16

23,37 m2

Sala 17
27,21 m2

Sala 2
18,47 m2

Sala 1
25,03 m2

Baño
2

TD
A

TDA

Sala 00
4,82 m2

Sala 0
9,68 m2

Sala 1
12,28 m2

Sala 2
12,58 m2

Sala 3
18,70 m2

Sala 4
12,30 m2

Sala 5
12,12 m2

Sala 6
11,44 m2

Baño
1

Baño
2

K

Hall
26,59 +
3,74 m2

Sin rociador Sin rociador

Sin rociador

Sin rociador

Sin rociador

Sin rociador

Sin rociador

Sin rociador

Sin rociador

Sin rociador

Pasillo
13,02 m2

Sin rociador

Sin rociadorK

Baño
1

Baño
2

*Rociador con
suflutación se debe

cambiar

Reparacion motor
ventilador fancoil

por defecto

Reemplazar valvula
rotorizada fancoil

Revisión termostato
con desperfecto

Reparación conexiones
electricas fancoil




